PUDORYS PODKROVIi VZDUCHOTECHNIKA

202
Koupelna + WC
Av: 11,03 m?
203 B
Pokoj 2 EZ—
Av: 12,89 m? P
201
Chodba + galerie
Av: 19,88 m?
206
Pokoj 3
Av: 13,31 m?
205
Pokoj 4
Av: 9,03 m?

LEGENDA - VZDUCHOTECHNIKA

\") ventilator @100 s dobéhem (koupelna, WC) — 90 m*h
DG digestof nad varnou deskou — odtah / recirkulace
------ potrubi @100 / @125 ven fasadou nebo nad stfechu
Vétrani: Pfirozené vétrani okny, koupelna a WC

ventilatorem.

Obytné mistnosti vétrany pfirozené okny (mikroventilace),
pfivod nahradniho vzduchu $térbinami v oknech / dvefich.

204
Plda (neobytna)
Av: 23,43 m?

Tato projektova dokumentace slouZi pro vydani povoleni stavby.

Nazev:  Rodinny diim €.p. 12

Ob. Vzorov p.&.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2 PROJEKTANT

Stavebnik: . Al PRO LAB
Jan Vzorovy
Vzorova 1, 530 02 Pardubice FORMAT A3
DATUM 23.10.2026
STUPEN DPS
Vypracoval: — -
C. ZAKAZKY
Kontroloval: oo G
MERITKO C. VYKRESU
Zodpoveédny projektant:
Vykres: R i . 1 :75 TZB . 1 0
Pudorys Podkrovi vzduchotechnika




