PUDORYS PODKROVI ELEKTROINSTALACE

LEGENDA — ELEKTROINSTALACE

------ pfivod z elektromérového rozvadéce ER — CYKY 4x10
——————— svételné okruhy CYKY 3x1,5, 1x10 A: RD — vypinace
— zasuvkové okruhy CYKY 3x2,5, 1x16 A

samostatné okruhy: TC, varna deska, pracka, mycka, Zebfik

RD rozvadéc RD v zadvefi u vstupu
® svitidlo stropni
¢ vypina¢ 1200 mm — napajen z RD, te¢kované kabel pfimo ke sviti
© zasuvka 230 V 300 mm, kuchyn 1100 mm
Napojeni: Stavajici pfipojka NN z distribu¢ni sité,
o ] ] = elektromérovy rozvadéc na hranici pozemku / na fasade;
hlavni jisti¢ doplni stavebnik. Elektromérovy rozvadé¢ na
(D) 200 hranici pozemku (C.3), odtud kabel do RD.
Koupelna + WC Rozvody CYKY v drazkach, svitidla uprostfed mistnosti
Av: 11,03 m? (velké mistnosti 2 svitidla), zasuvkové okruhy jistény
@ Q) --eeemee e %) ) Stoupaci vedeni z RD 1.NP proudovym chraniéem 30 mA.
T Ochrana pred bleskem: Stavajici stav — doplni stavebnik
i (hromosvod ano / ne). FVE: Neni.
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Tato projektova dokumentace slouZi pro vydani povoleni stavby.

Nazev:  Rodinny diim €.p. 12

Ob. Vzorov p.&.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2 PROJEKTANT

Stavebnik: . Al PRO LAB
Jan Vzorovy
Vzorova 1, 530 02 Pardubice FORMAT A3
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